
20 kV/590 V-590 V

Comparto di AT - 24KV 630A 16KA x 1s 
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A
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189/L2

V

A
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dt

V

89T

154/L2
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L

PL

86 PL

750 Vcc

89T

154/L3

86

L

86

PL

PL

72G/1

32

89N

750 Vcc

200% Pn 1'

A

V

RZ1

150% Pn 2h

1.500 kW

20 kV

GRUPPO

MISURE

20 kV

Interconnessione

SSE "COLOMBO"

N

51

51

50

52L/2

86 M

TR2

± 4x2,5%

1.600 kVA

26T

89TE

Misure Locali

e Telecontrollo

A cos

Ø

kwh VS

Misure Locali

e Telecontrollo
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N
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51

50

86

A

M

89TT

Skwh

Ø

cos V

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3

A A A

LINEA 4

A

NT

64

32

72G/1 89N

20 kV/590 V-590 V

750 Vcc

200% Pn 1'

A

V

RZ1

150% Pn 2h

1.500 kW

TR1

± 4x2,5%

1.600 kVA

26T

Misure Locali

e Telecontrollo

51

N

52G/1

51

50

86

A

M

89TT

Skwh

Ø

cos V

750 Vcc

N

67

89TE

N

67

N

50

51

51

52L/2

86 M

kwh

Ø

cosA S V

e Telecontrollo

Misure Locali

SSE "SPINACETO"

Interconnessione

20 kV

52SA/1

TRS1

di SSE

Ausiliari

27

M

86

50

51

N

51

Motorizzazioni interruttori
bobine di ritenuta

alimentazione telecomando di SSE

220 AC/110 DC

110 DC/110 DC

Sez. di Linea

Alimentazione

Fermate

Alimentazione

110 DC

=

=

Relè elettronici

V

A

=

~

110 DC

Caricabatterie

74

c

V

C 250

M

27

+/- 4x2,5 %

20 kV / 400 V

160 kVA

TRS2

C 250

+/- 4x2,5 %

20 kV / 400 V

160 kVA

89TT

e Telecontrollo

Misure Locali
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Ø

VS

M
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50

51

M

N

51
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VScos

Ø

A kwh

e Telecontrollo
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+

-

+

-

ALIMENTATORE SB1 ALIMENTATORE SB2

rev data descrizione

revfasetratta opera
elab argom progress

CODIFICA

liv

COMMESSA

scala

redatto verificato RP approvato DP autorizzato RdP

ing. M. Enchelli

-

Ottobre 2017

A

B

T D C A 1 P E CDTUT D

ing. C. Pasqualiarch. M. Meloni

C

RESPONSABILE

AREA IMPIANTI E MATERIALE ROTABILE

ing. L. Casilli

A0

ing. M. Enchelli
Settembre 2015

ing. C. Pasqualiarch. M. Meloni

2

a

 EMISSIONE NELL'AMBITO DELLA CDS
ing. M. Enchelli

Giugno 2017

ing. C. Pasqualiarch. M. Meloni

p.i. S. Poggi

p.i. S. Poggi

Emissione per CdS

p.i. S. Poggi

IMPIANTI E LINEA AEREA

Schema unifilare

PROGETTO

SSE B - Maestrini

400AL
P D

C

ROMA METROPOLITANE

SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CAPACITA' INTERMEDIA A SERVIZIO DEI

CORRIDOI EUR-TOR DE' CENCI ED EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA-TRIGORIA

ROMA

METROPOLITANE

PROGETTO DEFINITIVO

ing. Claudio Pasquali
DIRETTORE TECNICO:

ing. Dario Di Pietro
DIRETTORE DEI LAVORI:

RESPONSABILE

DI PROGETTO

ing. M. Enchelliing. C. Pasquali

DIRETTORE

TECNICO

ing. D. Di Pietro 

DIRETTORE

DEI LAVORI

CORRIDOIO EUR-TOR DE' CENCI - VARIANTE DI TRACCIATO

Conferenza di Servizi (14.07.2017)

PROGETTO ESITO CDS  (AA n. 20)

Dicembre 2018INTEGRAZIONI POST CDS
ing. M. Enchelliing. C. Pasqualiarch. M. Meloni

p.i. S. Poggi
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